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1. IZVAJANJE OSKRBE S PITNO VODO 

Javno podjetje Komunala Mozirje, d.o.o. s pitno vodo oskrbuje skupno 10.127 uporabnikov 
pitne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Luče, Ljubno, dela občine 
Gornji grad ter Šmartno ob Dreti. V letu 2025 je bilo porabljene 545.780 m³ pitne vode, od tega 
je bilo 424.895 m³ vode porabljene v gospodinjstvih, 102.745 m³ za namen poslovnih dejavnosti 
in 18.140 m³ za ostali odjem. 

Identifikacija upravljalca vodovoda 

NAZIV DRUŽBE  JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. MOZIRJE 
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1.1. Vodovodni sistemi v upravljanju Javnega podjetja komunala 
d.o.o. Mozirje 

V najemu in upravljanju imamo 20 zajetij, 16 črpališč – prečrpališč, 20 vodohranov, 10 
razbremenilnikov, 1 vrtino in približno 242.613 m omrežja. 

Vodovodni sistemi v našem upravljanju so: 

 Vodovodni sistem Letošč: 
o Oskrbovalno območje Gneč – Slatina  
o Oskrbovalno območje Ljubno 
o Oskrbovalno območje Radmirje 
o Oskrbovalno območje Kokarje 
o Oskrbovalno območje Šmartno ob Dreti 
o Oskrbovalno območje Brdo 
o Oskrbovalno območje Okonina 

 Vodovodni sistem Dobrovlje 

 Vodovodni sistem Luče 

Dolžina vodovodnega omrežja je po občinah razvidna v spodnji tabeli. 
v m 

Luče Ljubno Nazarje Mozirje Rečica ob 
Savinji 

Šmartno 
ob Paki 

Gornji 
Grad 

SKUPAJ 

6.618 56.103 65.926 62.512 43.859 5.413 2.183 242.614 

1.2. Trdota pitne vode 

Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne 
snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati ter kalcijev sulfat. Koliko je 
teh pa je odvisno od področja, kjer voda izvira ter od kemične sestave podlage preko in 
skozi katere voda teče, preden pride na plan. Čim več mineralnih snovi naravna voda 
raztopi iz prsti in kamnin, tem trša je (apnenčasta in dolomitska gorovja ter tla, ki 
vsebujejo sadro). Voda, ki izvira v področjih prastarih kamnin in drugih malo preperelih 
silikatov, pa je mehka, ravno tako kot deževnica. 

Skupna trdota vode je sestavljena iz začasne (karbonatne) trdote in trajne (nekarbonatne) 
trdote: 

 Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem; pri segrevanju vode 
se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne 
karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se 
nalaga v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev ipd. in ovirajo prenos 



  

Javno podjetje Komunala, d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje; vpis v sodni register Okrožnega sodišča v Celju, SRG 2001/01635; osnovni 
kapital: 239.112,00 EUR; matična številka: 5221897; davčna št.: SI 25344650; TRR: SI56 0400 0027 8285 763, odprt pri OTP banka d.d. 4/20 

 

toplote (večja poraba energije). Hkrati pa trda voda tudi zmanjšuje moč mil in 
pralnih praškov. 

 Vse ostale mineralne snovi, ki se pri prekuhavanju ne izločijo, sodijo v trajno 
trdoto (sulfati, kloridi, natrijev karbonat itd.)  

Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione. Zaradi vsebnosti le-teh, se 
pri uporabi vode pogosto pojavlja vodni kamen. 

Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija. Le malo 
porabnikov prejema naravno mehko vodo. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, 
zato se ne pojavi vodni kamen. 

Trdota vode je največkrat izražena v nemških trdotnih stopnjah (°N), kjer ena stopnja 
pomeni vsebnost 10 mg CaO na liter vode. 

Trdota vode 
(°N) 

 Opis 

0 – 4  zelo mehka voda (destilirana 
voda) 

4 – 8  mehka voda (deževnica) 

8 – 18  srednje trda voda (večina 
vodovodnih vod) 

18 – 30  trda voda 

nad 30  zelo trda voda 

 

Trdota vode po posameznih področjih vodovoda je prikazana v spodnji tabeli. Analize so se 
izvajale v letu 2023.  

Naselje trdota vode (°N) 
Kokarje 8,6 
Radmirje 2 
Letošč - Mozirje 6,5 
Ljubno 5 
Gneč-Slatina 17,1 
Šmartno ob Dreti 10 
Luče 6,5 
Brdo 10 
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1.3. Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi 

Analize Kalcija, Kalija ter Magnezija so bile narejene v letu 2023 in 2024, rezultati pa so 
prikazani v naslednji tabeli:  

Naselje Kalcij 
(mg/l) 

Kalij 
(mg/l) 

Magnezij 
(mg/l) 

Luče 40 <1 3,6 
Šmartno-Volog 76 <0,2 13 
Juvanje 60 1,3 6,1 
Šmartno ob Dreti 49 0,29 15 
Šmartno-Brdo 66 <0,2 14 
Ljubno 30 1,0 3,5 
Mozirje  56 <1 13 
Radmirje 48 <1 5,2 
Slatina 53 <1 30 
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2. ZAGOTAVLJANJE VARNE OSKRBE S PITNO 
VODO 

2.1. Zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode  

Za uporabnike smo dolžni zagotavljati zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode. 
Da zagotovimo ustreznost vode imamo vzpostavljen sistem HACCP, po katerem 
izvajamo stalen notranji nadzor. Sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, 
kemičnih ter fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za 
uporabnike. Kjer se tveganja pojavijo, izvajamo potrebne ukrepe skladno s sistemom 
HACCP. 

Na vseh vodovodnih sistemih uporabljamo kloriranje kot postopek dezinfekcije, da 
zagotovimo zdravstveno ustrezno pitno vodo. Celoten nadzor izvajamo v skladu s 
Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 
51/17 in 61/23) in Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23). 

Število uporabnikov po posameznih vodovodnih sistemih in oskrbovalnih območjih ter 
načini oziroma vrste uporabljene priprave in dezinfekcije pitne vode, so razvidni iz 
spodnje tabele. 

Vodovodni sistem Oskrbovalno območje 
(rajoni) 

Število 
uporabnikov 

Način priprave 
pitne vode 

1. VODOVODNI 
SISTEM  
LETOŠČ 

Letošč Nazarje 1.287 

redna 
dezinfekcija s 
plinskim klorom 

Letošč Mozirje 2.586 
Letošč Podvrh 423 
Letošč Rečica 1.524 
Letošč Kolovrat 182 
Letošč Zavodice 49 
Letošč Kokarje 1.004 

redna 
dezinfekcija z 
natrijevim 
hipokloritom 

Letošč Homec 137 
Letošč (Homec) 
Okonina 

159 

Letošč Homec - Juvanje 118 
Letošč Homec Okonina 
- Prodnik 

41 

Letošč Okonina 4 
Letošč Gneč Slatine 159 
Letošč Ljubno 1.038 
Letošč Radmirje 430 
Letošč Šmartno ob Dreti 504 
Letošč Brdo 41 
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2. VODOVODNI 
SITEM  
DOBROVLJE 

Dobrovlje 20 

redna 
dezinfekcija z 
natrijevim 
hipokloritom 

3. VODOVODNI 
SISTEM 
LUČE 

Luče 383 

redna 
dezinfekcija z 
natrijevim 
hipokloritom 

 

2.2. Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode 

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode zagotavljamo z vpeljanim sistemom HACCP, ki 
je mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane. V njem so natančno določeni vsi 
postopki nadzora in predvideni korektivni ukrepi v celotnem procesu od zajetja, priprave 
in hrambe vode vse do pipe uporabnika. Vsi postopki potekajo na način, da je tveganje za 
zdravje minimalno oziroma da ga sploh ni in da je uporabniku na pipi zagotovljena 
zadostna količina kvalitetne pitne vode. 

Za zagotavljanje le te, redno izvajamo vzorčenje in laboratorijsko preizkušanje pitne vode 
po izdelanem letnem načrtu vzorčenja. Tega izvajamo v okviru notranjega nadzora, kot 
tudi zunanjega, ki ga za nas izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
(NLZOH).  

Načrt vzorčenja za leto 2025, ki je naveden na naslednji strani, prikazuje planirane 
meritve na posameznih vodovodih po mesecih in po vrsti analize, saj se opravljajo tako 
analize mikrobioloških, kot analize kemijskih parametrov. Poleg tega vzorčenja, se na 
vseh vodovodih enkrat tedensko opravljajo analize indikatorskih parametrov, kot je 
koncentracija prostega klora. 
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Nabor parametrov za analize v laboratoriju in meritve na terenu v letu 2025: 

  JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMER DECEMBER 

VODOVOD MKB KEM MKB KEM MKB KEM MKB KEM MKB KEM MKB KEM MKB KEM MKB KEM MKB KEM MKB KEM MKB KEM MKB KEM 

DOBROVLJE R R     
R  
Cp 

      R klorat     R THM     O 
R  

klorid 
bromat  

    R       

LETOŠČ – 
OSKRB. 
OBMOČJE 
GNEČ - 
SLATINA 

R       R           
O  
Cp 

R, 
klorat 

        R 
THM  
klorid 
bromat 

        R R 

LUČE R       R       R 
R  

klorat 
    R THM     

O 
Cp 

R  
klorid 
bromat 

    R       

LETOŠČ – 
OSKRB. 
OBMOČJE 
OKONINA 

        
O 
Cp 

THM, 
klorat, 
bromat  

                R                   

LETOŠČ-
MOZIRJE 

    R R     R klorat     R 
R 

THM 
    O 

R  
klorid 
bromat 

    R       
R  
Cp 

R 

LETOŠČ 
OSKRB. 
OBMOČJE 
ŠMARTNO -
BRDO 

R+ 
Cp 

R R           R klorat         O 
R  

klorid 
bromat 

        R THM     

LETOŠČ – 
OSKRBOV. 
OBMOČJE 
REČICA 

R R     R       R       R           R       R   

LETOŠČ – 
OSKRB. 
OBMOČJE 
KOKARJE 

    
R 

Cp   
R 

THM  
        R klorat   

 
  

    O 
R 

 klorid 
bromat 

        R      

LETOŠČ – 
OSKRB. 
OBMOČJE 
LJUBNO OB 
SAVINJI 

R R     
R  
Cp 

THM     O 
Klorid 
bromat 
klorat 

            R           R R 

LETOŠČ – 
OSKRB. 
OBMOČJE 
LJUBNO OB 
SAVINJI 

                        O                       
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LETOŠČ – 
OSKRB. 
OBMOČJE 
RADMIRJE 

R           R 
R 

klorat 
        R           O 

R  
THM 
klorid 
bromat 

    
R 

Cp 
  

LETOŠČ 
OSKRB. 
OBMOČJE 
ŠMARTNO OB 
DRETI 

    R R     R klorat     
R  
Cp 

      O 
THM 
klorid 
bromat 

    R R         

LETOŠČ 
OSKRB. 
OBMOČJE 
ŠMARTNO - 
VOLOG 

            
R 

Cp 
klorat                     O 

THM 
klorid 
bromat 

        

LEGENDA: R – redna analiza, Cp – analiza clostridium perfringensa, THM – analiza trohalometanov, O – občasna analiza, Klorat – analiza klorata, klorid – analiza klorida, bromat – analiza bromata  
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Ministrstvo za zdravje v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23) izvaja državni monitoring pitne vode. 
Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami, ki jih mora 
izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi 
kakršnegakoli onesnaženja pitne vode. Program opredeljuje mesta vzorčenja, pogostost 
vzorčenja, metodologijo vzorčenja, fizikalno-kemijske in mikrobiološke analize ter 
izvajalce vzorčenja in laboratorijskih preskušanj. V letu 2025 je bil izvajalec monitoringa 
pitne vode Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).  

Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o. ima vzpostavljeno telemetrijo, ki omogoča 
daljinski nadzor, upravljanje, merjenje in prenos informacij v nadzorni center. To pomeni, 
da se za vsak vodovodni objekt izvajajo meritve, ki se preko UKV ali GPRS komunikacije 
prenašajo v center, kjer se podatki dnevno kontrolirajo ter arhivirajo. 

 

2.2.1. Rezultati laboratorijskih preiskav pitne vode 

V letu 2025 je bilo na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja JP Komunala d.o.o. 
Mozirje v okviru notranjega nadzora odvzetih 60 vzorcev, od tega tudi 32 vzorcev 
razširjene analize za preiskave mikrobioloških parametrov, 53 rednih ter 7 izrednih 
analiz. Poleg mikrobioloških parametrov je bilo v okviru notranjega nadzora 
odvzetih tudi 36 rednih vzorčenj za fizikalno-kemijske preiskave. Poleg osnovnih 
in razširjenih mikrobioloških in kemijskih preiskav smo na vseh vodovodnih 
sistemih, skladno z načrtom vzorčenj, izvršili vzorčenje parametrov na stranske 
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produkte klora - trihalometane, klorate in bromate. Prav tako smo dodatno izvedli 
analize trdote pitnih vod in analize Kalcija, Kalija ter Magnezija.  

Mesto 
pregleda 

Št. 
pregledov 
osnovna 

MBK 
Escherichia 

coli 

Št. pregledov 
razširjena 

MBK 
Enterokoki + 

clostr. 

Št. 
neskladnih 

vzorcev 

Št. pregledov 
fizikalno-
kemijskih 

parametrov 

Št. 
neskladnih 

vzorcev 

Vzorčenje v občini Nazarje 

Volog 2 1 + 1  0 2 0 
Brdo 5 1 + 1  0 4 0 

Šmartno 
ob Dreti 

5 1 + 1 0 4 0 

Vzorčenje v občinah Nazarje, Mozirje in Rečica ob Savinji – vodovodni sistem Letošč 

Mozirje 
Nazarje 
Rečica 

18 3 + 2 2 9 0 

Gneč-
Slatina 

5 1 + 1  0 3 0 

Dobrovlje 6 5 + 5 5 4 0 
Vzorčenje v občini Ljubno 

Ljubno 6 2 + 1 0 4 0 
Radmirje 5 1 + 1 0 2 0 
Okonina 2 1 + 1 0 1 0 

Vzorčenje v občini Luče 

Luče 6 1 + 1 0 3 0 
 

V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo na vodovodnih sistemih v 
upravljanju JPK Mozirje odvzetih 29 vzorcev za preiskave na mikrobiološke 
parametre in 29 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. 

Vzorci opravljenih preizkusov pitne vode v obsegu notranjega nadzora in 
državnega monitoringa, ki so bili odvzeti na pipah uporabnikov, so bili zdravstveno 
ustrezni in skladni z zakonodajnimi zahtevami, razen naslednji: 

 Vodovodni sistem Dobrovlje: 
o Analiza narejena 27.01. 2025 

 Analiza je pokazala povišano skupno število 
mikroorganizmov ter koliformne bakterije. 

 Izvedeni ukrepi: 

 Čiščenje ter dezinficiranje vodohrana 

 Izpiranje linije  

 Preverjanje klora z merilcem po celotnem omrežju – 
klor je normalno (v mejah) prisoten  
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 Nadomestna oskrba 
 
Glede na rezultate opravljenih analiz vzorcev vode je bila voda v letu 2025 primerne 
kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih, tveganje za zdravje uporabnikov pa 
ocenjeno kot nizko. 

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, pridobljenih tako v 
okviru notranjega nadzora, kot tudi državnega monitoringa, so objavljene na spletni 
stani Komunale Mozirje – www.komunala-mozirje.si ali na vpogled pri upravljalcu 
vodovoda  na sedežu podjetja JP Komunala Mozirje d.o.o.. 

2.3. Ocena tveganja sistema oskrbe s pitno vodo 

Tveganja v sistemu oskrbe s pitno vodo se pojavljajo v vseh fazah zajema, črpanja, 
priprave in distribucije vode. Na vodovodnih sistemih so prisotna mikrobiološka, 
kemijska in fizikalna tveganja, ki se nanašajo na vodni vir, črpališče, vodohrane in 
vodovodno omrežje. Varnost oskrbe s pitno vodo lahko ogrozijo okoljski dejavniki 
ali človeški faktor. Tveganja se ocenjujejo s stopnjo tveganja, ki je lahko visoko, 
srednje ali nizko. 
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Vzroki za nastanek tveganja so: 

 prevelika koncentracija Cl2. 

 poškodbe na cevovodnem sistemu, hidrantu (kaljenje, zemlja, pesek, lom 
cevovoda-okvara-priklopi), 

 posegi v cevovod (maziva, emulzijska sredstva, menjava cevi, novi 
priključki), 

 nepooblaščen odvzem vode iz hidranta (omrežje), 

 zanemarjena okolica, pojav manjšin insektov (črpališče, vodohran), 

 vdor površinske vode, pogin živali, pojav manjšin insektov, fekalije, 
odlaganje odpadkov, bližina ceste, izlivi motornega olja(vodni vir), 

 izpad električnega toka, udar strele. 

Med najpogostejše relevantne nevarne naravne dogodke, ki lahko ogrozijo varnost 
oskrbe s pitno vodo v sistemu distribucije spadajo:  

 pomanjkanje vode, 

 redukcija vode, 

 okvare na vodovodnem sistemu, 

 prevelika količina vode oziroma naravne nesreče (poplave). 

2.3.1. Postopek v primeru ugotovitve neustreznega vzorca 

V primeru ugotovitve neustreznega vzorca imamo vzpostavljeno shemo ukrepanja 
v načrtu oskrbe prebivalcev s pitno vodo v izrednih razmerah. V primeru 
neskladnosti z mejnimi vrednostmi parametrov odgovorna oseba deluje smiselno 
na podlagi navodil NIJZ in si po potrebi pridobi mnenje NIJZ, ali ta neskladnost 
predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Odgovorna oseba nato v 
sodelovanju z vodjo vzdrževanja objektov in vodjo oskrbe s pitno vodo sprejme 
ukrepe za odpravo neskladnosti, kadar je to potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi. 
Ukrepi za odpravo neskladnosti so: 

 obveščanje uporabnikov in posredovanje navodil za prekuhavanje pitne 
vode, 

 izpiranje vodnega vira do normaliziranje organoleptičnih lastnosti, 

 aktiviranje klorirne naprave in nadzor nad vsebnostjo prostega klora v pitni 
vodi, 

 laboratorijska preskušanja pitne vode v sodelovanju z NLZOH, 

 prekinitev distribucije pitne vode, v kolikor navedeni ukrepi ne zagotavljajo 
varne oskrbe.  
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3. Količine in cene porabljene pitne vode v letu 2025 

Cena dobavljene pitne vode za m³ je navedena v Ceniku komunalnih storitev GJS, ki je 
objavljen na spletni strani Javnega podjetja komunala d.o.o. Mozirje: https://www.komunala-
mozirje.si/o-nas/cenik.  

 

Količine pitne vode, ki jo porabijo uporabniki Javnega podjetja Komunala d.o.o. Mozirje, so 
po odjemnih mestih objavljene na spodnji povezavi. Tabela vključuje tudi primerjavo porabe 
uporabnika javne službe s povprečno porabo uporabnika javne službe. 

https://www.komunala-mozirje.si/assets/images/analiza_porabe_vode_2021-2022-2023.pdf 
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4. Nasveti, kako zmanjšati porabo pitne vode 

 

Voda je vir življenja, saj brez nje življenje na zemlji ne bi bilo mogoče. Voda je vrednota, katera 
ni samoumevna, zato je prav, da z njo ravnamo odgovorno. Gospodinjstva so veliki porabniki 
vode, saj jo v Sloveniji po domovih stočimo skoraj toliko, kot jo porabi vsa industrija, 
kmetijstvo in druge gospodarske dejavnosti skupaj.  

Povprečna gospodinjska poraba vsakega prebivalca v Sloveniji znaša danes približno 50 
kubičnih metrov letno, kar je 140 litrov dnevno. Poraba ni enakomerno porazdeljena, saj je v 
mestih tipično trikrat večja kot na vasi. Veliko vode po nepotrebnem odteče v kanal zaradi 
napak, ki se nam zdijo nepomembne. Zmerno kapljajoča pipa v enem mesecu izgubi okrog 220 
litrov vode, puščajoči kotliček za splakovanje WC školjke pa lahko v enem mesecu zapravi kar 
15 kubičnih metrov vode (vir: www.ekosklad.si). 

4.1. Kako zmanjšati porabo pitne vode in odgovorno ravnati s 
pitno vodo 

Posebno v poletnem času, ko se zaradi sušnih obdobij srečujemo s pomanjkanjem vode, 
je pravzaprav nujno varčevati z njo. V ta namen vam v nadaljevanju navajamo nasvete 
oziroma priporočila, kako zmanjšati porabo vode, kar bo nenazadnje vplivalo tudi na 
manjšo vrednost mesečnih položnic. 

 Pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajte samo, ko sta polna posode oziroma perila. 
Tako boste prihranili tudi do 5.000 litrov vode na mesec. 
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 Za hladne napitke postavite v hladilnik vrč vode. Ne pripravljajte si jih s tekočo vodo 
iz pipe, saj bo le tako sleherna kapljica prišla v vaš žejni želodec, ne pa v odtočni 
kanal. 

 Vodo, ki ste jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa, lahko ponovno 
uporabite za zalivanje lončnic. 

 Poskusite se prhati manj kot 5 minut. Tako boste prihranili tudi do 500 litrov vode 
na mesec. 

 Ko boste čistili akvarij, uporabite vodo iz akvarija za zalivanje rož. Ta voda je 
namreč bogata z dušikom in fosforjem. Tako dobite brezplačno in poceni gnojilo. 

 Izberite en kozarec, iz katerega boste vsak dan pili vodo. Tako boste zmanjšali 
število umazanih kozarcev in število pranj v pomivalnem stroju. 

 Za tajanje zamrznjenih izdelkov ne uporabljajte tekoče vode iz pipe. 

 Poprimite za izvijač in popravite puščajočo pipo. Preprosto je, poceni, pa še 630 
litrov vode na teden boste prihranili. 

 Naučite otroke, da bodo po vsaki uporabi tesno zapirali pipe. 

 Namočite posode in ponve, na katere se je prijela hrana, namesto da voda teče, 
medtem ko hrano drgnete s površine. 

 Med umivanjem zob zaprite vodo in prihranite do 18 litrov vode na minuto. V 
štiričlanski družini boste tako prihranili 900 litrov vode na teden. 

 Papirčke, robčke in podobno mečite v smeti in jih ne splakujte v WC školjki. 

 Hrano kuhajte v čim manjši količini vode. S tem ne boste samo prihranili vode, 
temveč tudi zadržali hranilne snovi. 

 Zaprite vodo med britjem. Tako boste prihranili do 450 litrov vode na teden. 

 Če vam kocka ledu po nesreči pade na tla, je ne vrzite v korito, temveč jo položite k 
lončnici, ki bo vodo vpila. 

 Zob in obraza si ne umivajte posebej, temveč to storite med prhanjem. 

 Med šamponiranjem zaprite vodo in prihranite do 250 litrov vode na teden. 

 Uporabljajte varčne pralne in pomivalne stroje. 

 Zelenjavo in sadje perite v skledi z vodo in ne pod tekočo vodo. 

 Prazne površine med rastlinami v okrasnem ali zelenjavnem vrtu pokrijte s pokrivko 
iz slame, lubja ali pokošenih travnih ostankov, da preprečite izhlapevanje vode. 
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 Naravnajte rezilo kosilnice na višjo raven. Višje trave ščitijo korenine pred 
izsušitvijo in zmanjšajo potrebe po zalivanju. 

 Dvorišča ne čistite z vodo, raje ga temeljito pometite. 

 Nadzorujte porabo vode na vodomernem mestu. 

 Ob odhodu na počitnice zaprite glavni vodovodni ventil. 

 Poročajte upravljavcu vodovodnega sistema o okvarah na javnem vodovodnem 
sistemu. 

4.2. Kako preprečiti tveganja za zdravje zaradi zastajanja vode 

Slabši pretok ali popolni zastoj vode je lahko dejavnik tveganja za neskladno ali 
zdravstveno neustrezno pitno vodo, zato svetujemo, da se v internih vodovodnih naplavah 
vzdržuje občasni pretok vode na vseh pipah skladno z navodili in priporočili NIJZ o 
vzdrževanju interne vodovodne napeljave. 

Interna vodovodna napeljava zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med 
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Interno 
vodovodno napeljavo, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno 
vzdrževati. 

Prednostni prostori so objekti z uporabniki, ki so potencialno izpostavljeni tveganjem, 
povezanim s pitno vodo, kot so bolnišnice, zdravstveni zavodi, domovi za starejše, vrtci, 
šole, drugi vzgojno-izobraževalni zavodi, stavbe z nastanitvenimi zmogljivostmi, 
restavracije, bari, športni centri in ustanove za prostočasne dejavnosti in rekreacijo, 
zavodi za prestajanje kazni, sanitarni objekti v sklopu kampov in podobno. 

V času počitnic, praznikov ali zaprtja dejavnosti je poraba vode v prednostnih prostorih  
zmanjšana ali prekinjena, zato lahko pride do zastajanja in dviga temperature vode v 
interni vodovodni napeljavi. Posledično tako v napeljavi prihaja do razmnoževanja 
mikroorganizmov ali izločanja nevarnih snovi iz napeljave v pitno vodo, kar lahko 
predstavlja tveganje za zdravje. 

Priporočila za preprečitev tveganja za zdravje zaradi zastajanja vode so naslednja: 

 Po daljšem zaprtju objekta poskrbite za intenzivno izpiranje vodovodne napeljave, 
ki se opravi tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodni napeljavi na vseh 
pipah v objektu za najmanj 15 minut oz. do stabilizacije temperature. Svetujemo, 
da redno preventivno izpiranje vodovodne napeljave izvajate skozi vse leto in s 
tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu;  izpiranje naj se opravi po 
vsakem obdobju, ko voda v napeljavi dlje časa stoji (npr. na začetku delovnega 
tedna, po praznikih idr.). 
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 Voda na vsaki pipi naj, vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj 
bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se 
temperatura vode na pipi ustali. Predvsem je redno točenje vode na pipi 
pomembno tam, kjer se voda uporablja za pripravo napitkov za otroke – 
najpogosteje je to pipa v kuhinji! 

 Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge 
nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi 
odstranjevanje vodnega kamna. 
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5. Zaključek 

V letu 2025 je Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o. vsem uporabnikom pitne vode 
zagotavljalo varno oskrbo s kakovostno pitno vodo ter neprestano izvajalo nadzor nad njo. 

V okviru nadzora pitne vode se držimo sistema HACCP, hkrati pa z rednimi in izrednimi 
vzorčenji ter laboratorijskim preizkušanjem zagotavljamo kakovostno in varno oskrbo 
uporabnikov s pitno vodo. 

Rezultati mikrobioloških preiskav pitne vode so pokazali, da je delež neskladnih vzorcev zelo 
nizek. Rezultati preiskav fizikalno – kemijskih parametrov pa so pokazali, da ni bilo niti enega 
neskladnega vzorca. 

Voda je naše bogastvo, zato je izrednega pomena, da stopimo skupaj, in vsi naredimo korake k 
zmanjšanju porabe pitne vode, zato vas vabimo, da upoštevate naše nasvete in priporočila o 
varčni porabi vode. Tako bomo skupaj lažje prestali sušna obdobja, ki so v zadnjih letih čedalje 
pogostejša.  

V javnem podjetju Komunala Mozirje d.o.o. se bomo tudi v prihodnje po svojih najboljših 
močeh trudili vsem uporabnikom pitne vode, ki so priključeni na vodovodne sistem v našem 
upravljanju, zagotavljati varno in kakovostno oskrbo s pitno vodo. 

Poročilo o izvajanju oskrbe s pitno vodo je dostopno na spletni strani www.komunala-
mozirje.si. 
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